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ANEXO 11

Iluminancia Media 
(Lux)

Uniformidad Global 
minima (Uo)

Calificación 
Energética

Viales principales 25 0,40 A

Viales secundarios 20 0,40 A

Calles peatonales 15 0,40 A

Aceras 10 0,40 A

Polígonos Industriales 15 0,40 A

Parques y jardines 10 0,40 A

NIVELES MINIMOS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR


	ANEXO 1.pdf
	01 ANEXO 1 NIVELES MINIMOS DE ILUMINANCIA, UNIFORMIDAD Y CALIFICACIÓN ENERGETICA

